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_’ FUNDO FALSO PARA DISTRIBUIGAO DO AFLUENTE
DEVE TER FUROS COM DIMENSOES

MIN. DE 0.03m ESPACADAS DE O. | 5m

OBSERVAGOES

- @ MINIMO E DE 0.95 m

- LARGURA MINIMA E DE 0.85m

- @ MAXIMO OU LARGURA < 3h (PROFUNDIDADE UTIL)
- VOLUME UTIL MINIMO E DE | 250 LITROS

- CONFORME NBR 7229/93

LEGENDA

AF |

/D225

CV |

EO
n
O

C.l

O]

=] @ . er

REDE D'AGUA FRIA

ESGOTO SECUNDARIO
ESGOTO SECUNDARIO
ESGOTO SECUNDARIO
ESGOTO PRIMARIO
TUBULACAO DE VENTILACAO

COLUNA D'AGUA FRIA
COLUNA DE VENTILAGCAO

CAIXA SIFONADA - PVC | 50mm
CAIXA DE GORDURA - PVC 250mm - SAIDA 75mm

CX. DE INSPECAO EM ALVENARIA-PLUVIAL (ty. macigo)
DIMENSOES: 50x60cm xH=Varidvel (interno)

TAMPA: EM CONCRETO OU FERRO FUNDIDO

CX. DE INSPECAO EM ALVENARIA-ESGOTO (t). macigo)
DIMENSOES: 50x60cm xH=Varidvel (interno)

TAMPA: EM CONCRETO OU FERRO FUNDIDO

HIDROMETRO
PLANTA BAIXA

HIDROMETRO
VISTA FRONTAL

TORNEIRA

REGISTRO DE GAVETA CROMADO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO

FPIA DE COZINHA | ou 2 CUBAS
ESPERA F/PONTO D'AGUA FRIA: 1 OOcm

LAVATORIO )
ESPERA P/PONTO D'AGUA FRIA: 58cm

BACIA SANITARIA
ESPERA P/PONTO D'AGUA FRIA: 33cm p/hidra

CHUVEIRO .
ESPERA F/PONTO D'AGUA FRIA: 2 1 Ocm

MAQUINA DE LAVAR ROUFAS
ESPERA F/PONTO D'AGUA FRIA: ©90cm

TANQUE DE LAVAR ROUPAS
ESPERA F/PONTO D'AGUA FRIA: | OOcm
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REVISAO

OBSERVAGAO VISTO

DATA

CARIMBOS DE APROVAGAO:

FPREFEITURA MUNICIFPAL DE

GIRUA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARJA DE OBRAS E SERVIGOS URBANOS

Rua Independéncia, 90-Fone (0xx55)336 | .2000-Fax (Oxx55)336 1 .| 946-Cep. 98.870-000-Depto. de Engenharia, e-mail. www.engenharia@pmgirua.com.br

CLAUDIA E. M. ALMEIDA

ANGELO FABIAM DUARTE THOMAS

Engenheira Cwil Crea-RS | 17.078-D Prefeito Municipal

Enderego da Obra:

Bairro Horténeio - Girua/RS

Tipo da Obra:

CENTRO DE CONVIVENCIA BAIRRO HORTENCIO

Conteldo da Prancha:

Prancha:

PROJETO HIDRO-SANITARIO

DETALHES L.

Unidade::
Centimetros

Area de edificagio(m2): (m2): L rojeto: Desenho:

689.26m2 X~ Milton Rosa Alexandre Weber 017-2014




