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inflamaveis ou combustiveis, depodsitos de
gases inflamaveis ou comprimidos, materiais
radioativos, etc)

ESCAPE-PORTA DE EMERGENCIA

COM TRAVAMENTO DO TIPO BARRA
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REVISAO OBSERVAGAO VISTO DATA

CONFORME LEI ESTADUAL N°2266/860

Extintor

PLACA SAIDA DE EMERGENCIA

@; SAIDA

PLACA INDICATIVA DA ROTA
DE SAIDA DE EMERGENCIA

Rota de saida de emergéncia
fotoluminescente h> | ,60m

Proibido fumar
fotoluminescente

Proibido produzir chama
fotolumincente

rota de saida de emergéncia
fotoluminescente

rota de saida de emergéncia
fotoluminescente

rota de saida de emergéncia
fotoluminescente

Sinalizagdo de emergéncia
fotoluminescente

Nivel Piso Pronto

DETALHE DO EXTINTOR PAREDE

Sinalizagdo de emergéncia Sem Escala

fotoluminescente

@a Sinalizagdo de emergéneia

IR fotoluminescente

AIDA

rota de saida de emergéncia
fotoluminescente

Sinalizagdo de emergéncia
fotoluminescente

Sinalizagdo de emergéncia
fotoluminescente

Manter a porta corta-fogo da
salda de emergéncia fechada

Indicagdo da lotagio maxima
admitida no recinto de reunido
de piblico

) M
_ri Diregdo da rota de salda

fotolumnescente h=30cm

Diregdo da rota de salda
fotoluminescente

Diregio da rota de saida
fotoluminescente

Obsticulo

Simbolo: retanqular

Fundo: amarelo

Listras pretasinclinadas a 45°

TIIITIIS
ISS NS SS\NN

Obstaculo
Simbolo: retangular

Fundo: fotohmnescente

Listras vermethas nclmadas
2450

Nas paredes, plares, vigas,
cancelas, muretas & ovtros
elementos que podem constiturr
um obstéculo 3 crolagio

TITITISs

A S % 0 N N

ndo possu sistema de lumnagio

de emergéncia

Obsticulo

Simbolo: retangular

Fundo: amarelo

Listras pretas

inelnadas a 450

Nas paredes, plares, vigas,
cancelas, muretas e outros
elementos que podem constitur
um obstéculo 3 crculagso
de pessoas e veleulos,
Utilizada quando o ambiente
Interno ou extemo possul
sistema de lumnag3o de
emergénca.

CENTRO DE CONVIVENCIA

MATRICULA n®

QUADRA n®°89
SETOR 01

LOTE n® 1.1
AREA=1900,50m?
Bairro: HORTENCIO
/R-3

13.148

LOCALIZA

Escala 1/500

CARIMBOS DE APROVAGAC:

PREFEITURA MUNICIPAL DE

GIRUA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Rua Independéncia, 20-Fone (Oxx55)336 |.2000-Fax (Oxx55)336 1. 1 946-Cep. 98.870-000-Depto. de Engenharia, e-mail. www.engerhara@pmgirua.com.br

CLAUDIA E. M. ALMEIDA
Engenheira Cwil Crea-RS | 17.0786-D

ANGELO FABIAM DUARTE THOMAS
Prefetto Municipal

Enderego da Obra:

Bairro Horténcio - Girud/RS

Tipo da Obra:

CENTRO DE CONVIVENCIA BAIRRO HORTENCIO

Conteido da Prancha:

Prancha:

PROJETO DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO
FPLANTA BAIXA, CORTE, DETALHES e LEGENDAS

Area de )
689.26m2

Area do L Deserho:

Alexandre Weber

Escala:

INDICADAS

Unidade::
Centimetros

Data:
Margo 2015

rojeto:

Evio B, Garcia

Q17-2014




