
LB

721673 6K
Próprio

62-1 75.00 kVA

767104 45.00 kVA
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 PARA IMPLANTAÇÃO DOS POSTES É NECESSARIO A
 DECLARAÇÃO DE ALINHAMENTO DA VIA

FIGUEIRA IPÊ E ANGICO

( P1 ) 12/4 ; N3-2 ; ETRN3fl-2 ; IF ; S1 ; S1L ; IP ; TL
+ CJTO_DER50

3A02 ; 3P50(A50)  36.03m

( V4-5 )    30.00m
+ 3P50(A50)

( P5 ) 
+ 9/4AA ; IF ; S1L ; BC_10 ; CJTO_DER50

( P4 ) 
+ 9/4AA ; IT ; BC_10 ; CJTO_DER50

( V4-8 )    35.87m
+ 3P50(A50)

( P8 ) 
+ 9/4AA ; IT ; BC_10 ; CJTO_DER50

( V8-7 )    27.60m
+ 3P50(A50)

( P7 ) 
+ 9/4AA ; ITF ; BC_10 ; CJTO_DER50

( V7-1 )    14.94m
+ 3P50(A50)

AL: GIR15

Município: Giruá

Cliente: PREFEITURA GIRUA

Projetista: Guilherme

Data: 11/01/2019

Obra: ILUMINAÇÃO PUBLICA AMPLIAÇÃO SUBSTITUIÇÃ

Classe de isolação:
25kV Folha 1

Nota:
300000582426

Gerência de Serviços de Rede: NORTE

Endereço: R ATAIDES P MARTINS S/N 98870-000 GIRUA BR RS

Escala: 1:1000Responsável Técnico:

________________________________________
                  Nome: Eng. Rafael Lohmann
                           CREA: RS164408 Projeto: 000006024162 Levantador: Edson

Casagrande
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