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( V12-6 ) 3A04 ; 3A1/0(A02)    6.31m
+ 3P50(A50)

( P2 ) 11M ; N1-2 ; 4S1 ; S2 ; IP ; TL

( V2-12 ) 3A04 ; 3A1/0(A02)   21.11m

( V7-12 )    26.70m
+ 3P50(A50)

( V4-5 )    26.31m
+ 3P50(A50)

( P5 ) 
+ 9/2AA ; IT ; CJTO_DER50

( P4 ) 
+ 9/4AA ; IF ; S1L ; BC_10 ; ET_RDSEC-PAA ; CJTO_DER50

( P6 ) 
+ 11/2AA ; IT ; CJTO_DER50

( P7 ) 
+ 11/2AA ; IT ; CJTO_DER50

( V5-6 )    24.53m
+ 3P50(A50)

( P12 ) 

( P3 ) 11M ; N1-2 ; 4S1 ; S2 ; IP ; TL

( V12-3 ) 3A04 ; 3A1/0(A02)   21.11m

( V7-8 )    26.23m
+ 3P50(A50)

( P8 ) 
+ 9/4AA ; IF ; S1L ; BC_10 ; ET_RDSEC-PAA ; CJTO_DER50

AL: GIR15

Município: Giruá

Cliente: PREFEITURA GIRUA

Data: 11/01/2019

Obra: ILUMINAÇÃO PUBLICA AMPLIAÇÃO SUBSTITUIÇÃ

Folha 1

Nota:
300000582439

Gerência de Serviços de Rede: NORTE

Endereço: R HAROLDO KEGLER S/N 98870-000 GIRUA BR RS

Escala: 1:1000Responsável Técnico:

________________________________________
Nome: Eng. Rafael Lohmann

CREA: RS164408 Projeto: 000006024264 Levantador: 

N

S

W E

Classe de isolação: 25kV

Projetista: Guilherme


