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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. COMENTÁRIOS INICIAIS: 

1.1. Este termo contempla exigências mínimas para nortear o certame licitatório 

para aquisição de No-Breaks para servir o Contêiner Data Center do município 

de Santo Ângelo/RS. Esta aquisição se faz necessário devido ao dano causado 

nos dias 14 e 19 de dezembro de 2016 pela concessionária RGE-RS. 

2. OBJETO: 

2.1. Aquisição de 3 (três) No-break com capacidade de potência de saída de 

2700Watts/3000VA, forma de onda senoidal, para montagem em rack, 

conforme características técnicas, com instalação no Contêiner Data Center.  

2.2. A proposta deverá conter MARCA e MODELO do equipamento, deverá ser 

apresentada juntamente com a proposta catalogo técnico do equipamento 

ofertado e comprovação emitida pelo fabricante ou distribuidor autorizado 

atestando a garantia solicitada no processo. 

2.3. Caso equipamento seja importado, e necessário a garantia do fabricante no 

Brasil direcionada a este processo. 

3. DO CERTAME: 

3.1. O certame licitatório será executado num único lote, e as empresas participantes 

deverão cotar um único valor, para os equipamentos e instalações, sendo que 

será declarada a vencedora aquela que ofertar o menor valor. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

4.1. SAÍDA:  

Capacidade de saída de energia 2700 Watts / 3000 VA 

Potência máxima configurável 2700 Watts / 3000 VA 

Tensão nominal de saída 230V 

Distorção de tensão de saída Menos de 5% 
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Freqüência de saída (sincronização com a rede) 50 / 60Hz +/- 3 Hz 

Outras tensões de saída 208, 220, 240 

Fator de crista 3: 1 

Linha Topologia Interativa 

Tipo de onda: Seinoidal 

Conexões de saída IEC 320 C13 (8) IEC 320 C13 IEC 320 C19 (2) IEC 

320 C19. 

4.2. ENTRADA 

Tensão nominal de entrada 208V, 230V 

Frequência de Entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz (detecção automática) 

Conexões de Entrada IEC-320 C20 

Schuko CEE 7 / EU1-16P 

British BS1363A 

Faixa de tensão de entrada para as principais operações 140 - 280V 

Outras tensões de entrada 220, 240 

Tempo de transferência 2-4 ms. 

4.3. BATERIAS: 

Tipo bateria de chumbo-ácido selada isenta de manutenção com 

electrólito suspenso: à prova de fugas 

Tempo de recarga típico 3 hora (s). 

4.4. PROTEÇÃO: 

Classificação de energia de surto 645 Joules 

Filtragem Filtragem de ruído multipolares a tempo inteiro: 0,3% 

Sobrecarga de sobretensão IEEE: zero Tempo de resposta de aperto: 

cumpre a norma UL 1449. 

4.5. GARANTIA:  

3 anos de reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a 

bateria. 

4.6. ASCESSORIOS: 

Kit de trilhos para Rack de 19″  

3 Cabos de força de 1,80m. 
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5. DA INSTALAÇÃO: 

5.1. A empresa vencedora do certame deverá instalar os dois no-break, no Contêiner 

Data Center do Município, sem custo adicional.  

5.2. Para isso a empresa licitante deverá efetuar visita técnica no Contêiner Data 

Center, para tomar conhecimento da forma de instalação para não alegar 

desconhecimento de possível dificuldade na execução da do serviço. Para isso 

terá o apoio do Departamento de Processamento de Dados, que dará todas as 

informações necessárias para execução.  

5.3. A empresa que não proceder a visita técnica não poderá alegar de forma alguma 

desconhecimento, e deverá aceitar a forma de instalação conforme o 

Departamento de Processamento de Dados impor, uma vez que foi dado 

oportunidade para sanar duvidas e demonstrar a forma de instalação na visita 

técnica.  

6. ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO:  

a. A empresa licitante deverá apresentar um ou mais Atestados de 

Qualificação Técnico-operacional (ou Atestado de Capacidade Técnica), 

em seu nome, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que o licitante forneceu equipamentos e prestou serviços 

com características e quantidades compatíveis com o objeto desta 

licitação (art. 30, § 4º, da Lei nº 8.666/93). 

b. A licitante deverá informar por meio de Atestado ou Certidão fornecida 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação do 

signatário e assinatura do responsável legal, que comprove o 

fornecimento de equipamento(s) de informática compatível com o objeto 

deste edital, isto é fornecimento de hardwares e instalações e 

treinamentos com assessoramento técnico. No documento deverá 

também, informar o nível de satisfação no fornecimento garantia e, 

assistência técnica, e na qualidade do(s) equipamento(s) fornecido(s). 
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c. A Licitante deverá ter uma CERTIFICAÇÃO TÉCNICA e/ou 

COMERCIAL emitida pelo fabricante ou Distribuidor Autorizado dos 

produtos (NOBREAK) ofertados e deverá anexar junto a proposta. 

d. A licitante deverá apresentar Declaração específica para este certame, 

emitida pelo fabricante ou distribuidor autorizado, atestando que a 

licitante é sua revendedora autorizada para revenda os equipamentos 

ofertados, assinada pelo seu representante legal com reconhecimento em 

cartório. 

e. As declarações exigidas nas alíneas (c) e (d) ficarão dispensadas, caso a 

proponente for o próprio fabricante. 

7. PREÇO DE REFERENCIA: 

7.1. Conforme média dos orçamentos o valor médio de referência para aquisição dos 

três Nobreaks com as devidas instalações fica em torno de R$17.274,00 

(Dezessete mil duzentos e setenta e quatro Reais).  

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

8.1. Portanto, a empresa licitante vencedora do certame não poderá alegar o 

desconhecimento das características técnicas do serviço a ser realizado bem 

como dos equipamentos a serem instalados, uma vez que a mesma tomou 

ciência de que forma seria o procedimento. 

Santo Ângelo, 7 de março de 2017. 

 

 

JOSÉ FIORAVANTE SCHNEIDER 
Diretor de TI 
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VISTO DE APROVAÇÃO 

 

VALOR MÉDIO TOTAL DA AQUISIÇÃO PARA OS TRÊS NO-

BREAKS: R$17.274,00 (Dezessete mil duzentos e setenta e quatro Reais). 

 

Encaminho ao Gabinete do Prefeito para devida aprovação. 
 
 

Santo Ângelo, 7 de março de 2017. 

 
 
 

LUIS ALBERTO VOESE  
Secretária da Fazenda 

 
 
 
 
APROVO e encaminho ao Departamento de Compras para as providências cabíveis. 

 
 
 

Santo Ângelo, ___/___/______ 

 
 
 
 

JACQUES GONÇALVES BARBOSA 
Prefeito Municipal 

 
 


