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RAMAL DE LIGAÇÃO

POSTE PARTICULAR

RAMAL DE ENTRADA

Conjunto de motobomba para sistema de combate a incêndio

ENTRADA DE SERVIÇO
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PROJEÇÃO DA COBERTURA
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INFORMÁTICA
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Cabo trifasico 6 mm

Cabo trifasico 6 mm

Cabo trifasico 6 mm Uhlmann Engenharia
 uhlmann engenharia  uhlmann.engenharia

(55) 996144623
 uhlmann.engenheiro@gmail.com
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110VA

a2

110VA

b

ab

2,5
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QG01

Ponto de luz no teto, com indicação de circuito (1),

comando (a) e potência (100VA)

LEGENDA

1

100VA

a

Interruptor simples - 1 tecla
a

3

2,5

a

Condutor neutro, fase, proteção e comando, respectivamente,

com indicação de circuito (3), seção (2,5mm²) e comando (a),

instalado em eletroduto embutido em laje, parede ou piso
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