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Conforme NBR 10844/89

1- calculo tubos de queda : area (11+10)x5=105,00m2
logo usar tubo de 100mm diametro conforme NBR 10844
para uma precipitagdo pluviometricas de 150mm/h;

2- Tubulagao de escoamento pluvial horizontal : area futura
945,00m2 com vazao de devemos usar tubos 250mm diametro interno
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