
ÁREA COBERTA

REFEITÓRIO SALA DE AULA SALA DE AULA

CIRCULAÇÃO
SALA DE AULA

SALA DE AULA

CIRCULAÇÃO COBERTA

A: 24,01 m²

A: 24,98 m²

A: 18,61 m²

A: 107,80 m²

A: 21,23 m²

A: 41,10 m² A: 46,07 m²

A: 52,65 m²

SECRETARIA
A: 9,84 m²

SALA DE AULA

A: 32,35 m²

A: 31,52 m²
SALA DE AULA

A: 12,30 m²
SALA PROFESSORES

ÁREA COBERTA
A: 57,24 m²

COZINHA
A: 13,16 m²

A. SERVIÇO
A: 5,42 m²
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CHUVEIRO

4B - 60w

4B - 60w4B - 60w

4 - 2000w

4 - 150w
4 - 150w 4 - 150w

4 - 150w4 - 150w4 - 150w

4A - 60w

4A - 60w

4 - 150w

4 - 2000w

4 - 150w

3 - 2000w

5 - 150w

5A - 60w

5 - 5500w
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Quadro Medição

Vem da RGE

T
T

Carga Total Instalada: 33.350 W

ESCALA

DATA

DESENHO

DESCRIÇÃO :

Estado do Rio Grande do Sul

São Luiz Gonzaga - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA 

Planejamento e Central de Projetos

PROJETO/SERVIÇO :

PREFEITO :

RESPOSÁVEL TÉCNICO :

ÁREA :

PRANCHA :
PLANTA BAIXA ELÉTRICO

esc.: 1:100


