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Pedido de Retificaciio de Edital TP 09/2022

Engesul Engenharia <engesulengenharia@hotmail.com>

Sex, 13/05/2022 04.34
para; licitacoes.pmsig@hotmail.com <licitacoes.pmslg@hotmail.com>

B 1 anexos (2 MB}
TP 09-2022 - RECURSO DE RETIFICACAQ DE EDITAL - ENGESUL ENGEINHARIA.pdf;

Bom dia.

Prezados segue em anexo Pedido de Retificagiio de Edital.

Solicito confirmagdio de recebimento,

Fone/WhatsApp: (55) 99985-3600
Trav Maua, 101 A, Centro
Santo Angelo, RS

Engesul Missdes Projetos e Solugdes em Engenharia LTDA.

13/05/2022 09:30
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A Prefeitura Municipal de S&o Luiz Gonzaga
Tomada de Pregos n° 09/2022
Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal Sdo Luiz Gonzaga

ENGESUL MISSOES PROJETOS E SOLUGOES EM ENGENHARIA LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n°® 11.067.198/0001-47, com sede na Travessa Visconde de Maua, 101 A,
Centro, cidade de Santo Angelo, Rio Grande do Sul, por intermédio de seu representante
legal o sr. Mauricio Gomes de Oliveira, portador do CPF n° 002.972.950-55, INTERESSADA
na Tomada de Pregos n° 09/2022, vem através deste apresentar PEDIDO DE
RETIFICACAO DE EDITAL. conforme apresentado a seguir:

|- DOS FATOS

Trata-se de Tomada de Preco n® 09/2022, cujo objeto &: “contratacdo de empresa em
regime de empreitada global, com fornecimento de material @ mao de obra, objetivando
a construgdo de Espacgo de Interesse Social- espaco esportivo- junto ao Bairro
Auxiliadora.”

A empresa solicita que o presente Edital seja retificado os seguintes itens:

1 - referentes a planilha or¢camentaria :

A- ltem 1.18.2 *- POSTE DE CONCRETO DUPLOT, 400 KG,H = 12 M, NBR 8451, COM
CRUZETA DE CONCRETO LEVE 200MMX90X90MM, MAO FRANCESA E SUPORTE DE
FIXACAO DOS REFLETORES (FORNECIMENTO E INSTALACAO).”

Neste item ndo ha quantitativo de previsto para atendimento ao Projeto, ha apenas 1 poste no
orcamento e sdo necessarios 6.

B — item 1.18.3 "ELETRODUTO PEED FLEXIVEL, CORRUGADO HELICOIDAL, COR PRETA,
SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO
(FORNECIMENTO E INSTALAGAO)"

Tal item possui seu orgamento em planilha definido pela composigéo n® 13, conforme abaixo:

! lmmonum PEED FLEXIVEL CORRUGADD HELICOIOAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 11/2",
| cOMPOSIGAD ; 13 [PARACABEAMENTO SUBTERRANED [FORNECIMENTG E INSTALAGAO) boM
i ELETRODUTORYTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAD HELICOIDAL, COR PREFA, SR I f :
SINAPLE | 30246 [ROSCA, DE 1 1/27, PARA CAGEAHENTO SUBTERRANEO (NBR 15715} _ pt i \ ,
SIMARI | 93358 |ESCAVACAO MAKUAL BE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU ISUALA 130 M, AF_02/2021 | 13 06 | 6693 | 74,53
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Porém tal quantitativo orgamentério néo tras as composi¢bes necessdrias e esta em
desacordo com o prescrito na NBR 6410 em seu item 6.2.11.6 conforme recorte a seguir:

6.2.11.6 Linhas enterradas

6.2.11.6.1 Em linhas enterradas (cabos diretamente enterrados ou contidos em eletrodutos enterrados), s6
séo admitidos cabos unipolares ou mullipolares. Adicionalmente, em linhas com cabos diretamente
enterrados desprovidas de protegiio mecénica adicional sé séo admitidos cabos armados.

NOTA Admite-se o uso de condulores isolados em eletroduto enterrado se, no tracho enterrado, néio houver
nerhuma caixa de passagem e/ou derivagiio enterrada e for garantida a estanqueidade do eletroduto.

6.2.11.6.2 Os cabos devem ser protegidos contra as deterioragdes causadas por movimentagéo de terra,
contato com corpos rigidos, choque de ferramentas em caso de escavagdes, bem como contra umidade e
a¢des quimicas causadas pelos elementos do solo.

6.2.11.6.3 Como prevencdo contra os efeitos de movimentagéo de terra, os cabos devem ser instalados,
em terreno normal, pelo menos a 0,70 m da superficie do solo. Essa profundidade deve ser aumentada para
1 m na travessia de vias acessivels a velculos, incluindo uma faixa adicional de 0,50 m de fatgura de um lado
e de outro dessas vias. Essas profundidades podem ser reduzidas-em terreno rochoso ou quando os cabos
estiverem protegidos, por exemplo, por eletrodutos que suportem sem danos as influéncias externas

presentes.

6.2.11.6.4 Deve ser observado um afastamento mininio de 0,20 m entre duas linhas elétricas enterradas
gue venham a se cruzar.

6.2.11.6.5 Deve ser observado um afastamento minimo de 0,20 m entre uma linha elélrica enterrada o
qualquer linha ndo eléfrica cujo percurso se avizinhe ou cruze com o da linha elélrica. Esse afastamento,
medido entre os pontos mais préximos das duas linhas, pode ser reduzido se as linhas elétricas e as nao
elétricas forem separadas por melos que proporcionem uma seguranga equivalente.

6.2.11.6.6 As linhas elélricas enterradas devem ser sinalizadas, ao longo de toda a sua extensdo, por um
elemento de adverténcia (por exemplo, fita colorida) ndo sujsito a deterioragéio, situado, no minimo, a 0,10 m

acima da linha.

[tem 6.2.11.6 — NBR 5410

(O (55) 55 999853600 B engesulengenharia@hotmail.com CNPJ: 11067198/0001-47
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Represntgao cnlca do presito tm 6.2.11.6 da NBR

Dessa forma a empresa apresenta abaixo itens necessarios serem adicionados a composigdes
necessarias para atendimento a tal, item bem como a verificagdo do Projetista no caso das
tubulagdes enterradas ter passagem em vias de trafego de algum veiculo no futuro, quai devera

estar prevista.

Fita subterrdnea de adverténcia, compactagéo de aterro, areia grossa e concreto magro
de protegéo.

Referente aos postes metalicos a empresa sugere ao Projetista uma caixa de aterramento com
cabo em todos os elementos, visto que os mesmos possuem altura consideravel e estardo
funcionando como elementos de captacéo de descargas atmosfericas, dessa forma solicitamos
a incluséo dos seguintes itens as composi¢gdes dos mesmos:

) LAIRA DF INSPECAD PARA ATERRAMENTO, CCULAR, EM POLIETLEHD, DIAMETRG INTERNO = 0,5 ©
SIMAPL  © 98111 |RLAF_12/2020 UN 1
SHIAPI | 06986 |HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2017 ©uN o

{O (55) 55 999853600 engesulengenharia@hotmail.com CNPJ: 11067198/0001-47
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2- Referente ao Custo da Administragdo Local

O presente edital ndo atende ao principio estabelecido no ACORDAO N° 262212013
— TCU - Plenario, também néo apresenta qualquer custo da méo de obra local para

profissionais na planitha or¢gamentaria.

@ TRIBURAL DE CONTAS DA UNIAD TG 036.076/2011-2

organxnto, os seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tralan estes autos: _
Percentunl de Administracito Local inserido no Custo Diveto | 1°Quartid | Médio | 3° Quartil

3,49% 6,23% 887% |

TR

CAO DI FSTAGOLS I RIDIS |
ERGIA ELETRICA

CONSTRUGAO 13 ¢ AN
1| DI DISTRIBUIC AO DI IN

Conforme estabelecido no ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenério o custo médio
da administragéo local estabelecido para a referida obra é de 6,23%, valor este que deve ser

indicado na planitha or¢amentaria.

{Q {55) 55 999853600 engesulengenharia@hotmail.com CNPJ: 11067198/0001-47
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3 - Referente a Qualificagéo Técnica item 2.4.1.3,

2.4.1.3. Documentos relativos & qualificagiio técnica

a} Certiddo de registro da empresa no Conselhio Competente, com prazo de validade em vigor.
b) Certiddo de registro de todos os profissionais integrantes do quadro técnico da empresa no
Conselho Competente, com prazo de validade em vigor,

¢) Atestado de eapacitagio téenico-profissional em nome do responsdvel téenico da enipresa,
registrado no Conselho Competente, fornecido por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado,
de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compativel em caracteristicas com o ora
licitado (no minimo 50% do objeto de maior relevéncia, qual seja, obra de engenharia);
Observagiio: os profissionais indicados pelo licitante deverfio participar da obra ou servigo
téenico objeto da licitagdo, admitindo-se a substituigio por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Administragio.

a empresa Engesul Engenharia, solicita melhor esclarecimento por parte do Gestor de como
se dara essa verificacdo, visto que o presente edital possue obras de caracteristicas Civis,
onde Engenheiro Civil ou Arquiteto poderia atuar e parte de Engenharia na modalidade
eletricista onde somente Engenheiro Eletricista possuira conhecimento e acervo técnico,
dessa forma solicitamos de forma clara e objetiva se o Edital solicita a apresentagéo de 01
Atestado de Capacitagédo técnico-profissional na area civil e 01 Atestado de Capacitagéo
técnico-profissional na area de elétrica, desta forma ha empresa devera possuir em seu
quadro um engenheiro civil e um eletricista oque de forma técnica é o recomendado, visto que
a propria adminstragéo utilizou-se de tais profissionais para elaboracéo dos projetos, planilhas
e memoriais através do Eng. Civil Renan Souza Lunardi CREARS 243.279 e Eng® Eletricista

Paulo Henrique Oliveira CREARS 231085.

Il- DO RECURSO
1 - Referente aos item citados na planilha orcamentaria solicitamos sua reviséo e

adequacdo a NBR 5410 e a correta composigéo dos itens.

2 — Inclusdo do percentual de Adminstragdo Local previsto no ACORDAO N°
2622/2013 — TCU —~ Plenario.

3 — Explicagdo de forma clara, técnica e objetiva de como sera feita a verificacéo
técnico profissional (Atestado de Capacitagédo técnico-profissional) soficifada, se deveréo ser
apresentados dois Atestados, 01 de profissional na area de engenharia civil e 01 na
modalidade engenharia elétrica ou como se daré a verificagdo, bem como o Edital cite os
itens de maior relevancia do atestado em conformidade com o § 1° inc. I, de seu art. 30 da
Lei 8.666/93 os quais os Atestados de Capacitacdo técnicos-profissionais deveréo

apresentar no minimo 50% destes itens.

O (55) 55 999853600 engesulengenharia@hotmail.com CNPJ; 11067198/0001-47
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Il - DO PEDIDO

1 - Solicita-se que os itens citados, referentes a planitha orgamentaria sejdo revisados bem
como seja feita a correta quantificagio dos servigos destes itens de forma a atender a NBR
5410, dessa forma o Edital deve ser RETIFICADO;

2 — Solicita a aplicagdo do ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenério, na elaboracfio dos
custos da planilha Orgamentaria. Pelo presente a empresa solicita a RETIFICACAO DO
EDITAL com base em erro da planilha orcamentaria de itens basicos da administragéo local
que refletem diretamente no custo da obra,

3 — Solicita explicagdo clara, técnica e objetiva pelo Gestor de como se dara a verificagéo
da qualificagéo técnica-profissional das empresas bem como o Edital cite se ha necessidade
ou ndo de um engenheiro civil e um engenheiro eletricista bem como se havera necessidade
de apresentacdo de atestado de capacitacdo técnico-operacional em ambas as areas da -
engenharia e os itens de maior relevancia a serem observados nos atestados técnicos-
profissionais dos responsaveis técnicos, bem como quais os itens dos Atestados de
Capacitagdo técnicos-profissionais deverédo apresentar no minimo 50% do objefo da presente

licitagéo.

Nos Termos.
Pede deferimento.

Santo Angelo, 13 de maio de 2022.
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- Engesul Missbes Projetos e Solugbes em Engenharia Ltda
Mauricio Gomes de Oliveira
CPF n° 002.972.950-55
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA
“Capital Estadual da Miisica Missioneira” - Lel Estadual 14.123/2012
“Pago Municipal Sepé Tiaraju” — Lel Municipal n.® 5.660/12015
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAGAQ E DESENVOLVIMENTO - SEMAD

NOTIFICACAO ADMINISTRATIVA

Processo Administrativo n.° 814/2022
Referente: Tomada de Precos n.° 09/2022, Proc. Adm. n° 685/2022

A CPL, no uso de suas atribuiges legais ¢ de acordo com o que consta no
Processo Administrativo n.® 814/2022,

NOTIFICA a empresa ENGESUL MISSOES PROJETOS E

SOLUCOLES EM ENGENHARIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
sob o n.° 11.067.198/9001-47, estabelecida 4 Travessa Visconde de Maug, n.® 101 A, centro,
cidade de Santo Angelo, RS, CEP 98.801-730, fone (55) 99985 3600, e-mail

engesulengenharia@hotmail.com:

a) Do PROVIMENTO da impugnagfio do edital TP n° 09/2022
interposto pela mesma, conforme parecer técnico anexo;

b) Tendo em vista as decisSes tomadas, o processo serd encaminhado ao
Prefeito Municipal para resolver pela re-ratificagfio, suspensfio, revogagio ou anulagéo do edital
TP n.° 09/2022, sendo o resultado publicado no site da prefeitura.

Secretarin Municipal da Administraciio ¢ Desenvolvimento, Sfio Luiz
Gonzaga, RS, em 18 de maio de 2022.

Presidente da CPL

RECEBI EM / /2022,
As h min,

ENGESUL MISSOES PROJETOS I SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

“DOE ORGAQS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS".



